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Societa

Istituto Comprensivo Statale via Palestro

Sede legale

Via Palestro 41, 20081 - Abbiategrasso (Ml)
Tel: 02 94967595

E-mail: MIIC8E900V@istruzione.it

P.E.C.: MIICBESOOV@pec.istruzione.it

Unita produttiva

Scuola Secondaria di Primo Grado "Carducci"
Via Palestro 41
20081 - Abbiategrasso (Ml)

Tipo di attivita

Istituto scolastico con uffici di segreteria

N° piani 3
Seminterrato Si
Dirigente + DSGA 2
Assistenti amministrativi 7
Collaboratori scolastici 6
Docenti 60
Alunni 529
Totale 604

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 & "tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501

a 800"

Con riferimento Allegato | del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attivita soggette alle visite e ai controlli di prevenzione
incendi al p.to 67 categoria C “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 300 persone presenti”. L'attivita &
soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi del D.M. 3 settembre 2021, & “attivita a rischio di incendio medio - livello 2".

Ai sensi del D.M. 2 settembre 2021, gli addetti antincendio devono conseguire I'attestato di idoneita tecnica (scuole di ogni ordine e

grado con oltre 300 persone presenti).

Datore di lavoro

Anna Esposito

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Cesare Sangalli

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Laura Senna

Medico Competente

Laura Garavaglia

Addetti antincendio

AMELLA GIUSEPPINA-BREGOLI MARZIA-LOVOTTI BARBARA-
OCCHIPINTI LAURA-RANTICA MARIA AGNESE-COCCELLATO
GIOVANNI

Addetti al primo soccorso

DINUNNO TIZIANA-PLATTI SARA MARIA-VIGORELLI TIZIANA-GELPI
GIOLE-DE LUCA RICCARDO

Preposti del plesso

Santorelli Annamaria

IC Via Palestro - An. Secondaria
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Programma di

Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente . P D
intervento
12 Generale Vi sono in uso diverse unita centrali appoggiate a terra Sollevare le unita centrali Scuola In corso 1 3
. . T . Procedurizzare le operazioni di spegnimento, in modo da non
Le lavagne interattive non vengono disalimentate a fine . . ) . N 2
13 Generale . ta lasciare apparecchiature sotto tensione quando il locale non & |Scuola Da attivare 1 3
iorna
g presidiato
Le porte delle aule hanno luce utile di 90 cm, con apertura Prevedere I'ampliamento delle porte delle aule con Amm. 2
14 Generale P , P u B Da attivare 1 4
verso |'esterno affollamento pil elevato Comunale
Verificare periodicamente I'ancoraggio dei vetri; prevederne |
§ =
sostituzione 1
Sopra le porte delle aule e del bagno della segreteria vi sono Amm. :
15 Generale . o .v . i & ) 8 ) Da attivare 2 3
installati vetri sopraluce; nell'ala laboratori sono molto alti Comunale
Sui pianerottoli delle scale vi sono vetrate; solo alcune finestre Amm. :
16 Generale ) . . Adeguare Da attivare 2 3
hanno i vetri certificati Comunale
Vi sono installati termosifoni in ghisa privi di protezione in Amm.
17 Generale . ] ) m. P B Proteggere Da attivare 2 3
caso di urto; alcuni sono incassati Comunale
- - . Amm. ;
18 Generale Il vano scale secondarie dell'ala aule presenta fessurazioni Verificare la stabilita dell'intonaco Comunale Da attivare 1 2
om
; ° o i ; Amm. 2
19 Generale I bagni H dell'ala aule del 1° e del 2° piano non sono attrezzati |Adeguare Da attivare 2 2
Comunale
Nei bagni vi sono installate finestre con apertura a vasistas,
oo . A - Amm. Y
20 Generale con serratura posta a 2,5 metri di altezza, prive di dispositivo |Adeguare Co a5 Da attivare 3 1
e mun
ergonomico di comando dell'apertura
; - . . . Amm. :
21 Generale Nei bagni vi sono installati antigienici orinatoi Eliminare Da attivare 1 2
Comunale

IC Via Palestro - Secondaria
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P ma di
Num. [Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente now_‘m_.: 29 p D
intervento
Primo piano ,
. . R s s : g Amm, 3
34 Ala Laboratori Vi sono tracce di infiltrazioni in un angolo del soffitto Verificare e manutenere — Da attivare 3 2
Bagno M
Ala Laboratori —
35 Scalatra 1° e 2° Un gradino ¢ lesionato Manutenere ) Da attivare 1 3
i Comunale
piano
Secondo piano Uno dei bagni & stato trasformato in deposito per detergenti
) n r in i e i - . ;
36 Ala Laboratori 6 L R P P & Identificare idoneo locale Scuola Da attivare 1 3
. ed attrezzature delle pulizie: il locale & aperto
Bagni
Secondo piano Amm
37 Ala Laboratori Aula [La lavagna non & ancorata sul lato inferiore Ancorare ) Da attivare 1 3
Comunale
65
Secondo piano A
- . ; e . mm. ?
38 Ala Laboratori Non vi & in dotazione un estintore ad anidride carbonica Installare Comunale Da attivare 1 3
Aula Informatica
Secondo piano Am
39 Ala Laboratori Vi & in dotazione uno scaffale in legno rosso non ancorato Ancorare Da attivare 1 3
o o Comunale
Lab. Artistica
40 Seminterrato Vi & depositato molto materiale Sgomberare Scuola Effettuato 3 3
Richiedere informazioni in merito al documento di agibilita e,
41 Seminterrato Vi sono in uso spazi al piano seminterrato in particolare, alla valutazione della possibile presenza digas |Scuola Da attivare 3 3
radon all'interno degli stessi
Seminterrato Vi & installata una controsoffittatura in pannelli di cartongesso s . . Amm. .
42 . . . L. . L. . Verificarne I'ancoraggio Da attivare 2 3
Aula polifunzionale |con i corpi illuminanti incassati Comunale

IC Via Palestro - Secondaria Questo documento & composto da 32 pagine
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Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente v_..om_,mq:q:m a4 P D
intervento
i iei i i e nell deguare la JJAmm. .
50 Seminterrato Vi & installata una porta tagliafuoco ma vi sono aperture e |Adegua . . ‘ Darattivare 1 4
Ala Aule pareti compartimentazione Comunale
Verificare ed eventualmente smaltire
Seminterrato N s o Amm. :
51 Vi sono tubazioni rivestite da materiale di composizione ignota Da attivare 2 4
Ala Aule Comunale
Seminterrato Amm
52 Ala Aule La compartimentazione non & idonea Adeguare ) Da attivare 2 4
. Comunale
Archivi
Piano terra Nella zona di ingresso vi & installata una porta a vetri con il Amm. S
53 L. 6 . .b Proteggere Da attivare 2 3
Ala aule vetro posizionato al di sotto del metro di altezza Comunale
Piano terra L'infisso delle porte di emergenza n° 8 e 9 oscilla Amm.
54 P - g Verificare Da attivare 2 3
Ala aule notevolmente se sollecitato Comunale

IC Via Palestro - Secondaria Questo documento & composto da 32 pagine
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Programma di

Num. [Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente . P D R
intervento
BRIME Bl Sono stati rimossi gli appendiabiti ma sono rimaste le viti di
62 Ala Aule m PP Rimuovere Scuola Da attivare 2 3 6
Sa s sostegno sporgenti
Corridoio
1 ]
Secondo piano | parapetti delle scale misurano un metro di altezza ma vi & un : ] Amm.
63 g Rarap ; ) R Adeguare . Da attivare 2 4| 8
Ala Aule punto di appoggio per i piedi a circa 10 cm da terra .| Comunale
Seaonde piati Sono stati rimossi gli appendiabiti ma sono rimaste le viti di
a viti di
64 Ala Aule m PP Rimuovere Scuola Da attivare 2 3 6
. sostegno sporgenti
Corridoio
Secondo piano
Ala Aule .. i X Amm. :
65 . La plafoniera & priva di schermo protettivo Installare Da attivare 1 2 2
Scala interna Comunale
secondaria
Tra il primo e il secondo piano & visibile una fessura
Ala Aule . . . Amm. 3
66 . orizzontale lungo |a parete ad altezza del pavimento del Verificare Da attivare 2 2 4
Scala secondaria ] Comunale
secondo piano
Secondo piano
Ala Aule Vi & una fessurazione nel soffitto (che risuona vuota se R |Amm.
67 . ( Verificare la stabilita dell'intonaco Da attivare 2 4 8
Scala interna battuta) Comunale
secondaria

IC Via Palestro - Secondaria
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: . x e Programma di
Num. [Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente R P D
intervento
Vi sono tracce di infiltrazioni con formazione di muffe in un Amm. <
79 Deposito palestra . Manutenere : Da attivare 2 2
angolo del soffitto - |Comunale
Sono visibili delle fessurazioni nell'intonaco della facciata e nel [Manutenere
voltino delle finestre
Amm.
80 Esterno Da attivare 2 3
|Comunale
. ; cie Amm. i
81 Esterno Vi sono parapetti scalabili Adeguare Da attivare 2 3
Comunale
Il muro di recinzione a lato del cancello su via Sforza & Amm.
82 Esterno Manutenere Da attivare 2 3
ammalorato Comunale
Esterno zona Il parapetto del cavedio & ammalorato e parzialmente Amm.
83 P .n P Manutenere Da attivare 2 3
campetto basket  [sganciato Comunale
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Programma di
Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente .Om_. i P D R
intervento
: s . . . Amm. 3
89 Esterno Vi & un muretto privo di parapetto Installare il parapetto Da attivare 2 3 6
Comunale
Esterno zona : . . Amm. ;
90 . Vi & una porzione di parapetto ammalorata Manutenere Da attivare 3 4 | 12
ingresso Comunale
Esterno zona . . Ty ; Amm. 5
91 i Il numero di rastrelliere per bici & insufficiente Integrare Da attivare 2 2 4
ingresso Comunale
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Societa

Istituto Comprensivo Statale via Palestro

Sede legale

Via Palestro 41, 20081 - Abbiategrasso (MI)
Tel: 02 94967595

E-mail: MIIC8ESOOV @istruzione.it

P.E.C.: MIICBESOOV@ pec.istruzione.it

Unita produttiva

Scuola Primaria "Umberto e Margherita di Savoia"
via Serafino dell'Uomo
20081 - Abbiategrasso (M)

Tipo di attivita

Istituto scolastico

N° piani
Seminterrato

3
Si (non in uso)

Dirigente + DSGA
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Docenti

Alunni

Totale

0

0
11
80
500
591

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 & "tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501

a 800".

Con riferimento Allegato | del DPR 151/2011 |a scuola rientra nell’elenco delle attivit3 soggette alle visite e ai controlli di prevenzione
incendi al p.to 67 categoria C “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 300 persone presenti”. L'attivita &
soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi del D.M. 3 settembre 2021, e “attivita a rischio di incendio medio - livello 2".

Ai sensi del D.M. 2 settembre 2021, gli addetti antincendio devono conseguire |'attestato di idoneita tecnica (scuole di ogni ordine e

grado con oltre 300 persone presenti).

Datore di lavoro

Anna Esposito

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.

Cesare Sangalli

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Laura Senna

Medico Competente

Laura Garavaglia

Addetti antincendio

DAGHETTA MARIA ANTONELLA-IUCOLANO ELEONORA-VACCARO
MARIA GRAZIA-BALZANO DOMENICO

Addetti al primo soccorso

FARINA ALESSANDRA-MINARDI ELISA-SGARELLA TERESA-VACCARO
MARIA GRAZIA

Preposti del plesso

Daghetta Maria Antonella
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Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento
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P di
Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente _‘.om_.mB:..m ! P D
intervento
Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell’
"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la
1 Generale . . 8 . . , P Avvio di un piano di formazione Scuola Effettuato 2 2
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"
Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai
sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 perla
2 Generale . . L B . A Awvio di un piano di formazione Scuola Effettuato 3 3
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"
Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell'
"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la g
3 Generale . . . . o P Avvio di un piano di formazione Scuola Da attivare 3 3
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"
- e - . . . Produrre; verificare gli adempimenti prescritti dal D.M. Amm. !
4 Generale Non & disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi g P P Da attivare 2 4
12/05/2016 e dal D.M. 21/03/2018 Comunale
Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei boxin [Amm.
5 Generale Gli estintori non sono protetti in caso di urto .mm g o R . PeLE Da attivare 2 3
plastica con spigoli arrotondati Comunale
s . . L e Posizionare gli estintori ad altezza idonea (il blocco leve deve [Amm. :
6 Generale Gli estintori sono posizionati a circa 2 metri di altezza . m. ) ( Da attivare 3 3
trovarsi massimo a 150 cm di altezza) Comunale
L'alloggiamento metallico degli idranti presenta spigoli Amm.
7 Generale . 8B . . & P PiE Proteggere Da attivare 2 3
pericolosi a circa 170 cm di altezza Comunale
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Programma di

Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente . P D R
intervento
| gradini delle scale interne risultano scivolosi (la pedata & in . . Amm. 3
18 Generale = 0 p Installare disposi Da attivare 2 3 6
parte consumata) Comunale
19 Generale Nei piani i bagni H sono occupati da materiali Sgomberare Scuola Da attivare 3 2 6
Nelle giornate piovose la pavimentazione degli ingressi risulta . . :
20 Generale . & P P glling Posizionare un idoneo tappeto Scuola Da attivare 2 3 6
scivolosa
; ; < Amm. ;
21 Generale Vi sono scaffali non ancorati Ancorare a parete Da attivare 2 3 6
Comunale
, : : : P, o - Amm. :
22 Generale refettori |Vi sono carrelli porta vassoi dotati di spigoli taglienti Proteggere o sostituire CiriEle Da attivare 2 3 6
L . ' Amm. 1
23 Generale refettori |E stato segnalato un rumore eccessivo Prevedere una controsoffittatura fonoassorbente Comunale Da attivare 3 2 6
) _— . e ) " (Amm. Effettuato in
24 Secondo piano In diversi locali vi sono tracce di infiltrazione a soffitto Verificare e manutenere | 3 3 9
Comunale parte
‘
|
; ; . - s . Amm. N
25 Secondo piano Vi sono numerose fessure nel soffitto Verificare la stabilita dell'intonaco Comunal Da attivare 3 4 12
/|Comunale
Secondo piano La battuta a terra della porta di emergenza terminale é rilevata Amm. :
26 . . R L u . & Adeguare Da attivare 2 3 6
Ala via De Amicis  |e puo costituire causa di inciampo Comunale
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Programma di

Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente ; P D
intervento
Seminterrato . g I Amm. A
32 . .. |Visonoinfiltrazioni nella parte laterale Da attivare 2 2
Lato via De Amicis Comunale
Seminterrato . X i Amm. .
33 . .. |La scala e ammalorata in alcuni punti Manutenere Da attivare 2 3
Lato via De Amicis Comunale
Piano terra Si tratta di 3 locali comunicanti da circa 60 metri quadri
. . i ri quadri .
34 Ala via De Amicis . 4 Effettuare un'adeguata turnazione Scuola Effettuato 2 3
. ciascuno
Refettorio
Piano terra Amm
35 Ala via De Amicis Non sono noti i dati di affollamento massimo consentito Fornire i dati noBL:m_m Effettuato 2 3
Refettorio
Piano terra Amm
36 Ala via De Amicis La porta di emergenza ¢ priva di segnaletica Installare ’ Da attivare 1 3
. Comunale
Refettorio
Mantenere sganciato il 2° modulo
Piano terra La porta di emergenza n° 3 ha il maniglione montato su un y
37 P & g ' |Scuola Da attivare 2 4
Ala centrale solo modulo
Piano terra A
- . . . . mm. e
38 Ala centrale Non vi € in dotazione un estintore ad anidride carbonica Installare Da attivare 1 3
; Comunale
Aula Informatica
Piano terra
39 Ala centrale Vi sono in uso ciabatte appoggiate sui tavoli Fissare in posizione verticale Scuola Effettuato 1 3

Aula Informatica
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p
Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente _u_‘.omam:_Bm : P D
intervento
Piano terra Amm
52 Ala via Ticino Le due porte di emergenza sono prive di segnaletica Installare Da attivare 1 3
. Comunale
Refettorio
Piano terra
o Si tratta di 3 locali comunicanti (due locali di circa 60 metri ; )
53 Ala via Ticino X . . . Effettuare un'adeguata turnazione Scuola 2 3
. quadri e uno di circa 30 metri quadri)
Refettorio
; e o - - Amm. -
54 Esterno Sono stati segnalati piccioni all'interno del sottotetto Verificare e bonificare Comunale Da attivare 2 3
. S L G Amm. :
55 Esterno Vi sono alcune lesioni nei cornicioni Verificare e manutenere Da attivare 2 3
Comunale
Esterno giardino Vi sono alcuni spigoli pericolosi (gradini, pali di sostegno della Amm. ;
56 ! 5 . PiEalp (e R 8 Proteggere Da attivare 2 3
interno rete di pallavolo) Comunale
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Dati anagrafici

Societa Istituto Comprensivo Statale via Palestro

Sede legale Via Palestro 41, 20081 - Abbiategrasso (MI)
Tel: 02 94967595
E-mail: MIIC8E900V @istruzione. it
P.E.C.: MIIC8E900V@pec.istruzione.it

Unita produttiva Scuola dell'Infanzia "Papa Giovanni XXIII"
viale Papa Giovanni XXII|
20081 - Abbiategrasso (Ml)

Tipo di attivita Istituto scolastico
N° piani 1

Seminterrato No

Dirigente + DSGA 0

Assistenti amministrativi 0

Collaboratori scolastici 5

Docenti 23

Alunni 189

Totale 217

La classificazione della scuola, ai sensi del D.M.26 agosto 1992 art.1.2 & "tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101
a 300".

Con riferimento Allegato | del DPR 151/2011 la scuola rientra nell’elenco delle attivita soggette alle visite e ai controlli di prevenzione
incendi al p.to 67 categoria B “scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300)”.

L'attivita e soggetta a SCIA e alla valutazione del progetto da parte dei VVF.

La classificazione del livello di rischio incendio, ai sensi del D.M. 3 settembre 2021, e “attivita a rischio di incendio medio - livello 2",

Datore di lavoro Anna Esposito

Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot. Cesare Sangalli

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Laura Senna

Medico Competente Laura Garavaglia

Addetti antincendio BARI PATRIZIA-DELLA GRISA LUCIA-GIANNONI CHIARA-NOBILIO
CRISTIANA-GAZZOLI TIZIANA

Addetti al primo soccorso ROZZA NICOLETTA-SERATI PAOLA-SENNA LAURA

Preposti del plesso Gazzoli Tiziana
Scheda Anagrafica —|
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Carenze evidenziate e programma di attuazione
degli interventi di adeguamento e miglioramento
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: ; : W i Programma di
Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente R P D R
intervento
Formazione generale per tutti i lavoratori ai sensi dell'
"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la
1 Generale . . & . . . e Awvio di un piano di formazione Scuola Effettuato 2 2 4
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"
Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori ai
sensi dell' "Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la
2 Generale . . . . . B Awvio di un piano di formazione Scuola Effettuato 3 3 9
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"
Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell'
"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la .
3 Generale . . B .. o s Awvio di un piano di formazione Scuola Da attivare 3 3 9
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81"
Produrre; verificare gli adempimenti prescritti dal D.M. Amm.
4 Generale Non é disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi ’ Da attivare 3 4 | 12
P 12/05/2016 e dal D.M. 21/03/2018 Comunale
Amm. y
5 Generale La segnaletica di emergenza & insufficiente Integrare Da attivare 2 3 6
Comunale
Verificare la composizione delle v_mmfwhm,
In alcuni locali la pavimentazione & realizzata in quadrotti di Amm.
6 Generale . ) P . ) 9 R Da attivare 1 4 4
linoleum (di recente posa) posizionati sopra le marmette Comunale
7 -
A
L . . . Proteggere gli estintori pericolosi per gli urti con idonei box in |Amm. .
7 Generale Gli estintori non sono protetti in caso di urto .mm B o P ) Rera Da attivare 2 3 6
plastica con spigoli arrotondati Comunale
L . . L . Posizionare gli estintori ad al i il bl :
8 Generale Gli estintori sono posizionati a circa 1,8 metri di altezza o. are mj_ € ik .HmNNm idleried Ul blecsa Isve deve  ([Amm Da attivare 3 3 9
trovarsi massimo a 150 cm di altezza) Comunale
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Programma di
Num. |Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente ) & P D
intervento
Manutenere
5 ) . _ . |Amm. s
24 Aulan®3 Vi sono piastrelle in linoleum lesionate , Da attivare 2 2
|Comunale
. i . Manutenere Amm. :
25 Aulan®5 La pavimentazione presenta un rigonfiamento Da attivare 2 3
Comunale
I . o ) || Amm. -
26 Salone | pilastri delle pareti presentano spigoli pericolosi Proteggere Da attivare 2 3
Comunale
" s £ : : i . Amm. 2
27 Refettorio Non sono noti i dati di affollamento massimo consentito Fornire i dati Comunale Da attivare 2 3
. - . - - . Amm. =
28 Refettorio Vi sono dei gradini subito dopo la porta di emergenza Adeguare Da attivare 2 3
Comunale
Aula multifunzione A
: : mm. g
29 adiacente al La porta di emergenza conduce ad un percorso accidentato Adeguare Da attivare 2 3
refettorio Comunale
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Programma di

Num. [Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento Ente . P D
intervento
La pavimentazione antitrauma presenta dei dislivelli e delle |Amm. ]
39 Esterno P Rk . e Manutenere Da attivare 2 3
aperture tra i quadrotti Comunale
Estérng La rete posta a chiusura dell'area € lorat i sono Amm
. c ell'area € ammalorata e vi s 3 4
40 zona inverter n ) Manutenere Da attivare 2 3
R spuntoni sporgenti Comunale
fotovoltaico
Manutenere
. Lo . . . s Amm. .
41 Esterno Nell'area dei giochi la pavimentazione antitrauma & lesionata Da attivare 2 3
Comunale
s 0 . Amm. 5
42 Esterno | cancelli sono privi di sicura anticaduta sulle ante Adeguare Da attivare 2 3
Comunale
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Documenti da richiedere al Comune

CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL’EDIFICIO

Autorizzazione al funzionamento

Certificato di agibilita/abitabilita

Certificato di collaudo statico

Autorizzazione in deroga all’art. all'art. 65, titolo Il del D. Lgs. 81/08 per I'utilizzo dei locali seminterrati
con presenza di persone (ove necessita)

Certificato di conformita dell’'impianto elettrico

Certificato di conformita dell'impianto idrotermosanitario

Certificato di conformita dell’'impianto antincendio

Denuncia dell’impianto di messa a terra

Verbali di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e delle protezioni contro le scariche
atmosferiche (mod. B ed A — ove esistente)

Certificati di conformita degli impianti per lavori eseguiti successivamente alle verifiche, riportati al
punto precedente (legge 46/90) (ove effettuati)

Certificato di collaudo apparecchi elevatori (ove esistenti)

Certificato di collaudo cancelli automatici (ove esistenti)

Certificato di collaudo di omologazione della Centrale Termica e verbali di verifica

Autorizzazione sanitaria (per preparazione e/o somministrazione pasti)

Eventuale valutazione del rischio amianto (se presente)
Planimetrie e dati relativi agli obblighi dettati da DM 18/12/1975

DOCUMENTAZIONE ANTINCENDIO

Certificato di collaudo dell'impianto rilevamento fumi (ove esistente)

Certificato di collaudo dell'impianto di spegnimento (ove esistente)

Certificato di omologazione ed istallazione porte tagliafuoco (ove installate)

Certificato di collaudo della rete di idranti (ove esistente)

Certificato di prevenzione incendi in corso di validita o Nulla osta provvisorio di prevenzione incendi
(ove previsto)

Registro Prevenzione Incendi (specificare se tenuto in Comune o a Scuola)
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ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

Annotazioni

| criteri adottati per la stesura del documento di valutazione

(oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

* attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate

* verifica della documentazione e delle procedure

* approfondita analisi delle attivita lavorative

* identificazione del livello di coinvolgimento,
di informazione e di partecipazione dei lavoratori

* analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con I'attivita lavorativa
mediante 'utilizzo di liste di controllo

* coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attivita sopra precisate

* stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile

* stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dej provvedimenti presi

Questo documento ¢ letto e approvato da:

Responsabile del Servizio p ’
N

Prevenzione e Prot.

Medico Competente g)\,\

Rappresentanti dei S
;Z \/Q,_/( e
Lavoratori per la Sicurezza . g

Datore di Lavoro

data 24/10/2023

Scheda Firme
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